
(ЗАТВЕРДЖУЮ)
Начальник ЖЕД J\Ъ 901 комунального
пiдприсмства <Керуюча компанiя з

вування житлового фонду
ого району

евгенiя ГоЛоВАТА

м. Киiв

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi:
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Акт

шодо обстеження трубопроводiв централiзованого опаJIення у пiдвальному
примiщеннi у житловому будинку N 8/20 на вул. ТIIовкуненка.

- в. о. головного iнженера MaTBicHKo Г.А.,
- в. о. провiдного iнженера Гонзи А.М.,
- слюсаря-сантехнiка Алiсова В.Е.

склали даний акт про те що нами було обстехtено трубопроводи централiзованого
опалення у пiдвальному примiщеннi у житловому булинку }lЪ 8120 на

вул. Шовкуненка.
на момент обсте>ttення трубопроводи централiзованого опалення

знаходяться в робочому cTaHi, протiкань та прокапувань не виявлено, аJIе в зв'язку

з тривалим TepMiHoM експлуатацii потребуютъ замiни.
працiвниками виконано замiр параметрiв теплоносiя на елеваторних вузлах,

якi складають:
1 елеваторТ:*бOОС, PI:6,2 атм., Р2:|,8атм.,
2 елеватОрТ:+60ОС, Р1:6,0 атм., Р2:|,8атм., що унеможливлюе задовlльну

роботУ внутрiшньобудинковоi системи оп€lJIення та вирiшення питання

нормативного оп€IJIення в булинку.

-*В.о. головного iH>rteHepa г. N4ATBICHKO

В.о. провiдного iHxteHepa А. гонзА

в. АлIсовСлюсар-сантехник


